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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
WINKLER, P. Kondenzátor pro jadernou elektrárnu VVER1200. Ostrava: katedra 
energetiky, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2010, 43 s. Diplomová 
práce, vedoucí Kolat, P. 
 
Diplomová práce se zabývá návrhem dvoustupňového kondenzátoru pro jadernou 
elektrárnu VVER1200. V úvodu je základní popis samotné technologie. Následuje 
předběžný tepelný výpočet. Který je posléze upřesněn a doplněn o výpočet hlavních 
rozměrů, hydraulický výpočet a pevnostní kontrolu trubek. Také je navrhnuta celková 
dispozice kondenzátoru.  
 
 
ANNOTATION OF MASTER THESIS 
 
WINKLER, P. Condenser for Nuclear Power Plant VVER1200. Ostrava: Department of 
Energy Engineering, Fakulty of Mechanical Engineering VŠB-Technical University of 
Ostrava, 2010, 43 p. Thesis, head: Kolat, P. 
 
This thesis is about design of two-stages Steam Condenser for the Nuclear Power Plant 
VVER1200. The introduction describes the technology itself. Next is basic thermal 
calculation. It is followed by specified thermal calculation with calculation of dimension, 
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PŘEHLED POUŽITÝCH SYMBOLŮ A INDEXŮ 
 
 
Symbol Jednotka Veličina 
   
x  - suchost páry 
xk  - poměrné množství páry do kondenzace 
p  MPa  vstupní tlak páry do kondenzátoru 
spt  C°  teplota syté páry 
3,2l  1−⋅ kgkJ  měrné výparné teplo 
v′  13 −⋅ kgm  měrný objem vody 
v ′′          13 −⋅ kgm  měrný objem syté páry 
i′   )(H ′  1−⋅ kgkJ  entalpie vody 
i ′′  ( )H ′′  1−⋅ kgkJ  entalpie syté páry 
pm&  
1−
⋅ ht  množství páry 
pkm&  
1−
⋅ ht  množství páry vstupující do kondenzace 
1pkm&  
1−








⋅ ht  množství chladící vody 
1vt  C°  teplota chladící vody na vstupu    
Q  W tepelný výkon 
xi  1−⋅ kgkJ  entalpie páry o dané suchosti 
pc  
11 −−
⋅⋅ KkgkJ  měrná tepelná kapacita při konstantním  
tlaku 
t  C°  teplota 
kt  C°  kondenzační teplota 
F  N  síla 
.




⋅ skg  hmotnostní průtok 
pc  C°  měrná tepelná kapacita 
I   první stupeň 
II   druhý stupeň 
q  1−
⋅ mN  spojité zatížení rovnoměrné 
∆  - diference 
d  m průměr 
r  m poloměr 
Re  - Reynoldsovo číslo 
Nu  - Nusseltovo číslo 
Pr  - Prandtlovo číslo 
S  2m  povrch 
ρ  3−
⋅ mkg  hustota 
   
   
   
 9 
Symbol Jednotka Veličina 
   
ν  12 −⋅ sm  kinematická viskozita 
pi  - Ludolfovo číslo 
α  12 −− ⋅⋅ KmW  součinitel přestupu tepla 
λ  11 −− ⋅⋅ KmW  součinitel tepelné vodivosti 
g  2−⋅ sm  tíhové zrychlení 
   
   
   
   
   











































Perspektivy jaderné energetiky 
 
Jaderná energetika má za sebou více jak půlstoletí historie výroby elektrické energie. Když 
byl  27. června 1954 k rozvodné síti oficiálně připojen první jaderný reaktor na světě, ve 
městě Obninsk v tehdejším Sovětském svazu, málokdo asi předpokládal tak proměnlivý 
postoj veřejnosti k tomuto odvětví energetiky.  V 5-ti MW reaktoru byl použit grafit jako 
moderátor a voda jako chladicí médium, následný vývoj byl velice dynamický a většina 
rozvinutých států se chopila nového civilního využití jaderné energie s velkými ambicemi.   
 
Jedním z těchto států bylo také Československo, které postavilo Jadernou elektrárnu 
Jaslovské Bohunice ( dnes území Slovenské republiky),  Jadernou elektrárnu Dukovany ( 
dnes území  České republiky) a v plánech byly souběžně Jaderná elektrárna Temelín ( dnes 
území  České republiky) a stavba Jaderné elektrárny Mochovce ( území dnešní Slovenské 
republiky). Jaderná energetika byla nedílnou součástí energetického mixu, do budoucna 
bylo počítáno s ambiciózním využitím jaderných zdrojů a  předpokládala se stavba dalších 
výrobních kapacit.  
 
Po černobylské havárii a ekonomicko-politických změnách nastala velká změna ve 
společenské poptávce po energii z jaderných zdrojů, a tak ani rozestavěná Jaderná 
elektrárna Temelín nebyla realizována v původní velikosti čtyř bloků, ale pouze se dvěma 
tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320. 
 
Po více jak třiceti letech od vydání investičního záměru na nejnovější českou Jadernou 
elektrárnu Temelín se opět společnost nachází u rozhodnutí, jak pokrýt neustále se 
zvětšující spotřebu energie. Po dvacetiletém odklonu od jaderné energetiky se opět jeví 
tato varianta jako jedna z velmi perspektivních cest k energetické soběstačnosti. Jak se 
uvádí ve státní energetické koncepci České republiky z roku 2009, tak bez jaderné 





Obr.1  [1] 
 
Jak je patrné z vývoje spotřeby elektrické energie v České republice na obr.1,  současné 
zdroje již brzy nebudou schopny pokrýt spotřebu. Je tedy nezbytné již nyní hledat cesty, 
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jak se vyhnout drahým dovozům energie ze zahraničí, přičemž si ani nemůžeme, 
s ohledem na situaci okolních států, být jisti, že bude odkud dovážet.  
 
Rozhodnutí o „dostavbě“ Jaderné elektrárny Temelín se v souvislostech s vývojem 
posledních let ve světe jeví jako smysluplné a logické řešení, které zajistí nový moderní 
zdroj čisté energie šetrné k životnímu prostředí.  
Tudíž jsme v situaci, kdy se hledá nejvhodnější dodavatel a technologie pro dostavbu této 
největší elektrárny v České republice. V užším výběru jsou  pod označením AES-2006 ( 
nyní MIR-1200) projekt odvozený od reaktorů typu VVER 1000, jehož dva bloky jsou v 
současnosti provozovány v elektrárně Temelín. Jde o projekt tlakovodního reaktoru od 
firem Atomstroyexport a Gidropress. Dále Areva EPRTM , kde se jedná o projekt 
tlakovodního reaktoru od firmy AREVA jako vylepšení reaktorů N4 a Konvoi. Tyto 
reaktory jsou provozovány v současnosti v Německu a ve Francii. S Areva EPRTM počítá 
francouzská energetická společnost EdF, při celkové obnově svých jaderných elektráren. A 
Westinghouse AP1000TM  projekt AP1000 vycházející z technologií ověřených 50 lety 
provozu mnoha desítek tlakovodních reaktorů firmy Westinghouse. 
 




Obecný popis jaderné elektrárny VVER-1200/491 
Obr.2  [2] 
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Koncepce řešeného soustrojí VVER 1200 je na obr. 2, která je také v užším výběru pro dva 
připravované reaktory v Jaderné elektrárně Temelín pod označením AES-2006 (nyní MIR-
1200). 
 
Tato alternativa je zadáním diplomové práce, kde je řešen návrh dvoustupňového 
kondenzátoru pro parní turbínu jaderné elektrárny o výkonu 1200 MW. Turbína má dva 
výstupy z vysokotlaké části a na každém tomto výstupu jsou dva nízkotlaké díly turbíny. 
Každý nízkotlaký díl má dva výstupy páry do kondenzátoru.  
 
Vystupující pára z každého nízkotlakého dílu vstupuje do jiného stupně kondenzátoru, 
který je dvoustupňový. Jeden stupeň kondenzátoru má dva vstupy páry. Tento 
dvoustupňový kondenzátor je navrhován v rámci diplomové práce. Oba stupně 
kondenzátoru mají shodnou velikost teplosměnné plochy, která je tvořena povrchem 
trubek. Kondenzační teplota se různí v každém stupni. 
 
Schéma ústrojí je znázorněné na obr. 3 
 
Je proveden základní tepelný výpočet, který určí rozměry kondenzátoru a z upřesněného 
výpočtu je následně provedena kontrola základních parametrů (kondenzační teplota, 
teplota chladící vody).  
 
Zadáním práce je i provedení hydraulického výpočtu a pevnostní kontroly trubek.  
 
Dispoziční uspořádání kondenzátoru je ovlivněno konstrukčními možnostmi a zvyklostmi, 
které se osvědčily.  
 
Při vlastním návrhu byla užita odborná literatura a konzultace odborných pracovníků VŠB-
TUO KE a pracovníků tepelné elektrárny Dětmarovice. 
 










































Kondenzátor (parní kondenzátor) je zařízení, které v tepelném oběhu slouží k odvodu tepla 
za změny skupenství pracovní látky. 
 
Pára vstupující z turbíny do kondenzátoru předává teplo chladící vodě a kondenzuje.  
Kondenzující pára předává část tepla chladící vodě nepřímo prostřednictvím teplosměnné 
plochy. Kondenzace páry se uskutečňuje za konstantní teploty, zanedbáváme-li vliv 
poklesu tlaku při průchodu páry tělesem kondenzátoru (mezi trubkami) vlivem 
hydraulických odporů a vliv přítomnosti vzduchu, jehož poměrný obsah 
v nezkondenzované páře se stále zvětšuje s přibýváním kapalné fáze. 
 
Teplosměnná plocha povrchového kondenzátoru je tvořena systémem trubek, které jsou 
uspořádány do svazků. Těmito trubkami proudí chladící voda.  
 
Povrchové kondenzátory se podle počtu tahů dělí na jednotahové nebo vícetahové, mohou 

















Plášť kondenzátoru je svařen z ocelových plechů. Tvar se u velkých aplikací nevolí 
válcový, ale obdélníkový, z důvodu účelnosti využití prostoru pod turbínou. Výstupní 
hrdlo turbíny je přímo spojeno se vstupním hrdlem kondenzátoru přírubovým spojem nebo 
přivařením. Uložení je provedeno na pružinách, které zachycují hmotnost samotného 
kondenzátoru a část hmotnosti vodního obsahu. 
 
Vodní prostor od parního je oddělen přes trubkovnice a stěny trubek. Trubky jsou do 
trubkovnice zaválcovány viz. obr.5. Trubkovnice se obvykle u kondenzátorů, které 
nepracují v agresivním prostředí, dělají ocelové a svařují se. 
 
Vodní komory by měly zajistit rovnoměrné přivedení vody do všech trubek nezávisle na 
jejich umístění. 
 
Kondenzát je zachytáván do sběrače kondenzátu a kondenzačním čerpadlem dopravován 
zpět do napájecí nádrže. 
 
Nezkondenzovatelné plyny jsou odsávány vývěvou při snaze zamezení odsátí páry. 
 
Kondenzátorové (chladící) trubky mají obvykle vnější průměr 18-30 mm. Tloušťka stěny 
se pohybuje 1-1,5 mm.  
 
Rychlost proudění chladící vody se doporučuje větší než  1, 5 1−⋅ sm  z důvodu nižšího 
zanášení.  
 
Materiál trubek musí mít dobrou tepelnou vodivost, odolnost proti korozi a tvařitelnost na 
zaválcování konců do trubkovnice.   
   
 
3. Tepelný výpočet kondenzátoru 
 
 
3.1 Předběžný tepelný výpočet 
 
               
Vstupní parametr Hodnota Jednotka 
   
množství páry 6410 1−⋅ ht  
vstupní tlak páry 0,0035 Mpa 
suchost páry 0,91 - 
teplota chladící vody na vstupu 20 °C 
poměrné množství chladící vody k množství kondenzované 
páry 
90-95 - 












































Vstupní parametry páry do kondenzace 
 





715,26=spt    C°  0010035,0=′v  13 −⋅ kgm  )(H ′ 925,111=′i    1−⋅ kgkJ  
24383,2 =l      1−⋅ kgkJ  317,39=′′v       13 −⋅ kgm  ( )H ′′ 2550=′′i       1−⋅ kgkJ  
 
 
Množství páry vstupující do kondenzace: 
 
ppk mxkm && ⋅=                                                                                                                        (1) 
641054,0 ⋅=pkm&  
4,3461=pkm&  
1−
⋅ ht   ⇒   5,961=pkm&  1−⋅ skg  
 
Turbína jaderné elektrárny o výkonu 1200 MWe nové generace III+ má čtyři nízkotlaké 
části. Z každé této části jsou dva vývody do kondenzátoru. Tedy soustrojí obsahuje dva 
dvoustupňové kondenzátory. 
 
Každý stupeň kondenzátoru má dva vstupy páry, do kondenzátoru jsou tedy čtyři vstupy 















⋅ ht  ⇒  375,2401 =pkm&  1−⋅ skg                                     (2) 
 
Do jednoho stupně kondenzátoru vstupuje: 
 
7,173035,86522 1 =⋅=⋅= pkpks mm &&  1−⋅ ht  ⇒  75,480=pkm&  1−⋅ skg                                (3) 
 
Dle vstupních hodnot připadá na zkondenzování 1 kg páry 90-95ti násobek množství vody. 
⇒ 5,92  střední hodnota použita pro výpočet potřebného množství chladící vody. 
 
Na jeden stupeň kondenzátoru připadá množství páry 75,480=pksm&  1−⋅ skg  
⇒ potřebné množství chladící vody 
 
75,1600897,17305,925,92 =⋅=⋅= pksv mm &&  1−⋅ ht  ⇒  375,44469=vm&  1−⋅ skg               (4) 
   
 
 








Návrh průběhu teplot v kondenzátoru 
 
Párou předané teplo v kondenzátoru 
 ( ) pksppx mtciQ &⋅⋅−=  W                                                                                                      (5) 
xi  odečteno z obr.7 (výpočet proveden v EES) 
( ) 610134,24,3461715,26186,48,2330 ⋅=⋅⋅−=Q  kW  
 














=  C°                                                                    (6) 
 






==∆=∆ tt st  C°                                                                                           (7) 
 
 
Návrh průběhu teplot v kondenzátoru 
Obr.8 
 
Dvoustupňové kondenzátory se navrhují pro střední kondenzační teplotu kt  odpovídající    







=  [4]. 
 








=  C°                                                                                                             (8) 
 
Vstupní teplota chladící vody   20
.1 =−Ivt  C°  
 
Jak je patrno z obr.8, tak kt  je mnohem vyšší, než-li spt . Z rovnice (8) vyplývá, že 
nejsnadnější je snížit vstupní teplotu chladící vody  





 delta tST 5,68  teplotní spád 3  
       
Tv1-I. tv1-II.(tv2-I.) tv2-II. tkI. tkII. tk r velky 
15 20,68 26,36 23,68 29,36 26,52 8,68 
15,1 20,78 26,46 23,78 29,46 26,62 8,68 
15,2 20,88 26,56 23,88 29,56 26,72 8,68 
15,3 20,98 26,66 23,98 29,66 26,82 8,68 
15,4 21,08 26,76 24,08 29,76 26,92 8,68 
15,5 21,18 26,86 24,18 29,86 27,02 8,68 
15,6 21,28 26,96 24,28 29,96 27,12 8,68 
15,7 21,38 27,06 24,38 30,06 27,22 8,68 
15,8 21,48 27,16 24,48 30,16 27,32 8,68 
15,9 21,58 27,26 24,58 30,26 27,42 8,68 
16 21,68 27,36 24,68 30,36 27,52 8,68 
16,1 21,78 27,46 24,78 30,46 27,62 8,68 
16,2 21,88 27,56 24,88 30,56 27,72 8,68 
16,3 21,98 27,66 24,98 30,66 27,82 8,68 
16,4 22,08 27,76 25,08 30,76 27,92 8,68 
16,5 22,18 27,86 25,18 30,86 28,02 8,68 
16,6 22,28 27,96 25,28 30,96 28,12 8,68 
16,7 22,38 28,06 25,38 31,06 28,22 8,68 
16,8 22,48 28,16 25,48 31,16 28,32 8,68 
16,9 22,58 28,26 25,58 31,26 28,42 8,68 
17 22,68 28,36 25,68 31,36 28,52 8,68 
Optimalizace vstupní teploty chladící vody 




Z přepočítání hodnot byla určena výsledná vstupní teplota chladící vody 2,15




Skutečný průběhu teplot v kondenzátoru 
Obr.10 
 
Kde kt  již odpovídá spt . 
 




Součinitel přestupu tepla na straně vody 
 
Výpočet je pro trubku z titanu o rozměrech 25 x 0,5 mm. Rychlost vody v trubkách w  je 


















=  C°                                                                  (9)  
 
Hodnoty fyzikálních konstant odečteny z tabulek pro teplotu 
.ISVt −  
 
Fyzikální konstanta Hodnota Jednotka 
   
Iν  61008,1 −⋅  12 −⋅ sm  
Iλ  594,0  11 −− ⋅⋅ KmW  
Iρ  68,998  3−⋅mkg  
Ip

































ρνν 603,7=                                       (11) 
 
Nusseltovo kritérium (pro turbulentní proudění trubkou) 
 
43,08,0 PrRe021,0 IIINu ⋅⋅= 926,313603,755556021,0 43,08,0 =⋅⋅=                                   (12) 
 

































=  C°                                                            (14)  
 
Hodnoty fyzikálních konstant odečteny z tabulek pro teplotu SVt  
 
Fyzikální konstanta Hodnota Jednotka 
   
IIν  610896,0 −⋅  12 −⋅ sm  
IIλ  605,0  11 −− ⋅⋅ KmW  
IIρ  38,997  3−⋅mkg  
pIIc  

































ρνν 173,6=                                     (16) 
 
Nusseltovo kritérium (pro turbulentní proudění trubkou) 
 
43,08,0 PrRe021,0 IIIIIINu ⋅⋅= 277,333173,666964021,0 43,08,0 =⋅⋅=                                 (17) 
 


























Součinitel přestupu tepla na straně páry 
 
Pomocné hodnoty pro výpočet součinitele prostupu tepla při kondenzaci vodní páry. 
    






C°  kPa  4
1
1)( −⋅ kgJ  4
1
3283 )( −−− ⋅⋅⋅⋅ KsmkgJ  
    
0 0,6108 7,05 983,73 
20 2,337 7,02 1203,24 
40 7,375 7,007 1390,23 
60 19,917 6,978 1552,83 
80 47,36 6,935 1682,91 
100 101,31 6,892 1788,6 
120 198,54 6,864 1869,9 
140 361,4 6,807 1926,81 
160 618 6,764 1951,2 
180 1002,7 6,692 1967,46 
200 1555,1 6,635 1975,59 
220 2320,1 6,578 1959,33 
240 3348 6,464 1951,2 
260 4694 6,378 1869,9 
280 6419 6,263 1796,73 
300 8592 6,106 1707,3 
320 11290 5,901 1585,35 
340 14608 5,648 1414,62 




Výpočet součinitele přestupu tepla na vnější straně trubek   
 
nKGaCNu )Pr( ⋅⋅⋅=                                                                                                         (19) 
Ga  galileovo kritérium, 2
2
ν
dgGa ⋅=                                                                                 (20) 




= 231                                              (21) 
t∆  rozdíl mezi teplotou kondenzátu a teplotou povrchu trubky 
 
C  konstanta pro vodorovné trubky , 72,0=C  
 

























 odpovídá ( )SVsSTŘ ttt +⋅= 5,0  
 
4





 a  4 231  jsou uvedeny v Tab.1 . 





Pro teplotu kondenzující páry 88,23
.
=










⋅⋅⋅⋅ KsmkgJ   
015,714 23 =  4
1
1)( −⋅ kgJ  
 





































⋅⋅ KmW  
 
 pα  platí pro osamocenou trubku. 
 
Jak je patrné z Obr.4., v kondenzátoru je velké množství trubek uspořádaných do svazků, 
kde jsou trubky v řadách ( typy uspořádání jsou řešeny později), a tak každá řada má jinou 
hodnotu součinitele přestupu tepla. pα  je součinitel přestupu tepla pro první řadu,  řada n 








Uspořádání trubek v kondenzátoru bylo zvoleno jako střídavé. Trubky jsou ve 190 řadách 
nad sebou. Kondenzát je zachytáván svodným plechem pod 115. řadou. Toto uspořádání 
bylo zvoleno podle provedeného výpočtu a na základě realizace podobného kondenzátoru 
v Jaderné elektrárně Temelín. 
 
 
Řada ε  
pnα /
12 −−
⋅⋅ KmW  
1. 1 9869 
115. 0,3 2960 
116. 1 9869 
190. 0,4 3947,6 
 
Tabulka hodnot přestupních součinitelů   pnα ,  ε  [5] 
Obr.12 
 















Pro teplotu kondenzující páry 56,29
.
=











⋅⋅⋅⋅ KsmkgJ  
 26 
013,714 23 =  4
1
1)( −⋅ kgJ  
 





































⋅⋅ KmW  
 
Řada ε  
pnα /
12 −−
⋅⋅ KmW  
1. 1 10 296,5 
115. 0,3 30 88,95 
116. 1 10 296,5 
190. 0,4 4 118,6 
 














α  12 −− ⋅⋅ KmW                                                          (26) 
 
 

























































































































































Součinitel prostupu tepla a výpočet teplosměnné plochy 
 
Součinitel prostupu tepla určen podle HEI (Heat Exchange Institute) 
Standart HEI [6] 
 
čmtvo CCCwCk ⋅⋅⋅⋅= 1    
12 −−
⋅⋅ KmW                                                                          (30) 
 
2705=oC    12 −− ⋅⋅ KmW    pro trubky o průměru 22 až 25 mm 
 
w     rychlost vody v trubkách  
 
1tvC    korekce na vstupní teplotu chladící vody 
 
705,0)5,18(1006,21042,1 42,113121 +−⋅⋅−⋅⋅= −−−− IvIvtv ttC                                          (31) 
 
mC   korekce na materiál trubky a tloušťku stěny⇒  pro titan  86,0=mC  
 





čmtvoI CCCwCk ⋅⋅⋅⋅= 1    
12 −−
⋅⋅ KmW  
 
96,0705,0)5,1804,18(1006,204,181042,1 42,1321 =+−⋅⋅−⋅⋅= −−tvC  
 






čmtvoII CCCwCk ⋅⋅⋅⋅= 1    
12 −−
⋅⋅ KmW                                                                        (33) 
 
02,1705,0)5,1872,23(1006,272,231042,1 42,1321 =+−⋅⋅−⋅⋅= −−tvC                           (34) 
 
767,3751186,002,15,22705 =⋅⋅⋅⋅=IIk   12 −− ⋅⋅ KmW                                                 (35) 
 
 
Výpočet velikosti teplosměnné plochy 
 





=  2m                                                                                                                (37) 
 









⋅=⋅== QQ III  W                                                                              (38) 
 




















































t  C°                                                                (40) 
 




























QS  2m                                                            (42) 
 
 30 
Z uspořádání vyplývajícího z konstrukčních důvodů se dělají obě teplosměnné plochy 
shodné. 
 
III SS = ⇒  zvětšení teplosměnné plochy IIS  
 
Pro stanovení skutečné teplosměnné plochy musí být známo: průtočný průřez trubky, délka 
trubky a počet trubek. 
 

















rS pt  
2



















                                                             (44) 
 




Délka trubky (v parním prostoru), komory kondenzátoru jsou shodné, tedy délka 












Sl Ip  m                                                                   (45) 
 
Trubkovnice má tloušťku 40mm a trubka ji přesahuje o 3mm ( pro zaválcování). Pro 
snadnější realizaci a s ohledem na zkrácenou teplosměnnou plochu ( zaválcování do 
trubkovnic) je zvolena výsledná délka trubky 39,18=pkl  m . 
 
Tedy skutečná délka trubky v parním prostoru psl  
304,18086,039,18))003,004,0(2( =−=+⋅−= pkps ll  m                                                (46) 
 
Skutečná teplosměnná plocha se vypočítá 
 
3,11305239320304,18025,0222 2 =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=⋅= − pipi nldSS psskutIskut  2m              (47) 
 
 
      3.2   Upřesněný výpočet kondenzačních teplot 
 
 





vvpvkpxpk ttcmtcim −⋅⋅=⋅⋅⋅                                                                                 (48) 
 
Kde jsou neznámé 2vt  a kt , k řešení se dospěje přes 



















ttcmttcmQ pvvvpv ∆−∆⋅⋅=−⋅⋅=                                                                      (51) 
 





































                                                                                                                 (53) 
 

































=                                                                                                                              (56) 
 













































                                                                                        (59) 
 


























t  C°          (60) 
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                                                                                      (63) 
 















































































4.  Celkové dispoziční uspořádání kondenzátoru 
 
 
Uspořádání teplosměnných trubek 
 
Uspořádání teplosměnných trubek v obou komorách kondenzátoru je shodné. Trubky jsou 
uspořádány do šesti svazků, které jsou odděleny mezerami. Pára proudící shora 
mezitrubkovým prostorem kondenzuje a kondenzát stéká do sběrače kondenzátu. Odkud je 
čerpán kondenzačními čerpadly a přes nízkotlaký ohřívací systém a odplyňovák 
dopravován do napájecí nádrže. 
    
 










p =                                                                                                                            (66) 
cn     celkový počet trubek v jednom stupni kondenzátoru 
svn    počet trubek ve svazku 
 
Vzájemná poloha trubek ovlivňuje součinitel přestupu tepla. Kde vzniká problém 
s odvodem kondenzátu, který stéká na nižší trubky a vytváří na nich izolační vrstvu 
kondenzátu viz Obr.15 .  Uspořádání trubek také ovlivňuje tlakové ztráty v kondenzátoru. 
Pro kondenzátor řešený v diplomové práci bylo zvoleno uspořádání střídavé viz. Obr. 19. 
 







=+⋅=+⋅= dt  mm                                                                               (67) 
 
Tato hodnota byla zaokrouhlena na 34=t  mm 
 35 
 










Uložení za sebou viz. Obr.18 
Toto uložení má výhody v malém odporu 
při průchodu páry, což je kompenzováno 
zhoršeným přestupem tepla. To je také 










Střídavé uložení viz. Obr. 19 
Toto uložení má větší hodnotu odporu při 
průchodu páry než uložení za sebou, ale 
vykazuje lepší hodnoty přestupu tepla. 
Dráha páry není přímá. Stejný problém se 
stékajícím kondenzátem z výš položených 






Uložení Ginabat viz Obr.20 
Toto uložení vychází ze střídavého uložení, 
které je pootočeno o úhel ϕ . Problém 
stékajícího kondenzátu je částečně 
eliminován střídavým uložením, kde 
dochází ke stékání kondenzátu na níže 
položenou trubku, ale smáčená plocha se 
podstatně zmenší. Úhel ϕ  se obvykle volí  



































Kondenzátor je možné uložit dvěma způsoby. 
 
• Podélné uložení 
má shodný směr vstupu chladící vody s osou turbíny 
 
• Příčné uložení 
má kolmý směr vstupu chladící vody s osou turbíny 
 
Podélné uložení kondenzátoru 
Obr.22 
 





5. Hydraulický výpočet kondenzátoru 
 
 
Na okruhu chladící vody se uvádí, že tlaková ztráta v kondenzátoru je asi 30 % všech ztrát 
okruhu chladící vody. 
  







lzh ρξλ ⋅⋅+⋅⋅= ∑ 2)(
2
,
   Pa                                                                                (68) 
∑ξ       součet místních ztrát pro jednoranový kondenzátor  5,1=∑ξ  [5] 
 
 











002,0(11,0 25,0 =+⋅=                                           (69) 
 
002,0=k  mm   [7] 
 
 


















⋅=  Pa   (70) 
 
 
Tlaková ztráta v komorách 
 








   Pa                                                                                                        (71) 
hw  rychlost v hrdle 
1−
⋅ sm  
 












   
1−⋅ skg                                                                                          (72) 
hd  průměr hrdla m  














⋅ sm                                                                                                  (73) 
 
4,2=hd  m  [8] 






















⋅ sm  
 














=⋅⋅=  Pa                                                              (74) 
 





,,, kzsvzcz hhh +⋅=  31,117879)5,3967656,54972(2 =+⋅=  Pa                                   (75) 
 
 
Kontrola rychlosti páry mezi svazky trubek 
 
Neměla by překročit  150=w  1−⋅ sm  [5] 
 
 
Počet svazků trubek 6=sn  
Počet mezer mezi svazky 6=mn  
Měrný objem páry 3,28=xv  
Množství páry vstupující do stupně 7,1730=pksm&  1−⋅ ht  ⇒  75,480=pksm&  1−⋅ skg     
 
 
Předpoklad je, že před průchodem páry dělící rovinou zkondenzuje poloviční množství 
páry, z důvodu přibližné poloviny počtu trubek. 
 









1−⋅ skg                                                                                      (76) 
 




















Mezera má tyto rozměry (rozměry jsou udávány v dělící rovině) 
 
Délka     =l  18,303    m  




Průtočná plocha mezery 
 
812,12303,187,0 =⋅=⋅= lbS  2m                                                                                    (78) 
 
















⋅ sm                                                                 (79) 
Rychlost páry je vyhovující a splňuje 150〈w  1−⋅ sm  
 
 
6. Pevnostní výpočet teplosměnných trubek 
 
 







σ  Pa                                                                                                                 (80) 
p∆   přetlak vody proti páře Pa   
















∆⋅=σ                                                                              (81) 
 
Vzhledem k nepoměrně většímu zkušebnímu tlaku (7 MPa) není trubky nutné počítat na 
vnitřní přetlak. 
 
Kontrola namáhání trubky ohybem 
 

























=σ  Pa                                                                                                                  (83) 
 




( )[ ] gdddlF vm ⋅⋅+⋅−⋅⋅= ρρpi 2121224    N                                                                        (84) 
mρ  měrná hmotnost materiálu trubky 
Titan 4497=mρ  3−⋅mkg  [10] 
 












ddW pi  3m                                                                                                    (85) 
 





















ρρσ    Pa                                                                (86) 








=σ  Pa  
 
 









5ω  m                                                                                                             (87) 
 
Kvadratický osový moment trubky 
 
( )414264 ddJ ⋅⋅= pi   4m                                                                                                         (88) 
 
Spojením rovnic (84), (87) a (88) 
































⋅  m  
 
Podle literatury [9]  je dovolený průhyb 5,22 −=ω  mm  
Z tohoto důvodu je třeba vložit do kondenzátoru mezitrubkovnice, které zabrání 






Pro turbínu jaderné elektrárny o výkonu 1200 MWe nové generace III+ byl navrhnut 
dvoustupňový kondenzátor o těchto parametrech pro chladící vodu: 
 
Ivt −1  2,15  C°  
vm&  160 089,75 1−⋅ ht  
 
Kondenzátor je rozdělen do dvou stupňů a v každém stupni je šest svazků trubek Trubky 
jsou zaválcované do trubkovnic s přesahem pro zaválcování 3 mm. Jako materiál trubek je 
navrhnut titan, který se u jaderných elektráren osvědčil. Díky použitému materiálu trubek 
bylo možné zvýšit (oproti běžně užívaným mosazným trubkám) rychlost chladící vody bez 
obav z rázové koroze. Rychlost chladící vody je navrhnuta na 5,2=w  1−⋅ sm  Parametry 
teplosměnné plochy jsou následující: 
 
Celkový počet trubek 39 320  
Počet trubek v jednom stupni 19 660  
Délka trubky 18,39m  
Průměr trubky 25mm  
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